
.   Данная инструкция содержит информацию о порядке выполнения работ, 
связанных с установкой полупромышленного кондиционера воздуха TCL. 
Убедительно просим Вас следовать данным рекомендациям во избежание 
поломки, повреждения или преждевременного износа кондиционера  

TQC-12HRA / TOU-12HNA
TQC-18HRA / TOU-18HNA 
TCC-18HRA / TOU-18HNA 
TCC-24HRA / TOU-24HSA
TCC-36HRA / TOU-36HSA 
TCC-48HRA / TOU-48HSA 
TCC-60HRA / TOU-60HSA  
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Модель  BTU 24000  18000,12000, 
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Модель 36 ,000  60000 48000, BTU 
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Модель 

Модель 
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Распрямите  конец 
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CODE DESCRIPTION
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T1

T2

T3 OUTDOOR PIPE TEMP. SENSOR

ROOM TEMP. SENSOR
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Outdoor Unit Wiring Diagram
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ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ДИАПАЗОНЫ РАБОТЫ 
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